
ระเบยีบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟา
พลงังานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก

การไฟฟานครหลวง : การไฟฟาสวนภูมิภาค

พ.ศ. 2545



A:\Draft_SPP small.doc

สารบัญ

หนา
นิยาม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
ก. วตัถปุระสงคของการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก………………... 1
ข. ลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟาของผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก……………………. 1
ค. มาตรฐานระบบไฟฟาของผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก………………………………….. 2
ง. ขัน้ตอนและหลกัการพิจารณารับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก….. 2
จ. เง่ือนไขการรบัซือ้ไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก……………………………….. 3
ฉ. จดุรบัซือ้ไฟฟาและจดุเชือ่มโยงระบบไฟฟา……………………………………………………………………………….… 3
ช. คาใชจายของผูผลติไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก……………………………………………………….. 3
ซ. หลักการก ําหนดอัตราคาไฟฟาในการซื้อขายไฟฟากับผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาด

เล็กมาก………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4

ฌ. เง่ือนไขการช ําระเงนิคาซือ้ไฟฟา………………………………………………………………………………………………….. 4
ญ. ความเสยีหายของระบบไฟฟา………………………………………………………………………………………………………. 5
ฎ. ปญหาจากการปฏบิตัิตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาฯ และสัญญาการซื้อขายไฟฟา……………………. 5
ฏ. การแกไขระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟาฯ……………………………………………………………………………………………… 5

สิ่งแนบที่ 1 ตัวอยางการคิดคาไฟฟา
สิ่งแนบที่ 2 คาใชจายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟา
สิ่งแนบที่ 3 ประเด็นเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณารับซื้อไฟฟา



ระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก

นิยาม

“ผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก” หมายถึง

ผูผลติไฟฟา ทัง้ภาคเอกชน รัฐบาล รัฐวสิาหกจิ และประชาชนทัว่ไป
ทีม่เีครือ่งกํ าเนดิไฟฟาของตนเอง มลัีกษณะกระบวนการผลติไฟฟา
ตามขอ ข. ที่จํ าหนายไฟฟาใหการไฟฟาฝายจํ าหนาย โดยมปีริมาณ
พลังไฟฟาขายเขาระบบไมเกิน 1 เมกะวัตต

“การไฟฟาฝายจํ าหนาย”  หมายถึง การไฟฟานครหลวง (กฟน.)
การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.)

“ระเบียบวาดวยการเดนิเครื่องกํ าเนิดไฟฟาขนานกับระบบของการไฟฟาฝายจํ าหนาย” หมายถึง

ระเบียบวาดวยการเดินเครื่องกํ าเนิดไฟฟาขนานกับระบบของการ
ไฟฟาฝายจ ําหนาย สํ าหรับปรมิาณพลงัไฟฟาไมเกิน 1 เมกะวตัต

ก. วัตถุประสงคของการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก

1. เพ่ือสงเสริมใหผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเลก็มากเขามามีสวนรวมในการผลิตไฟฟา
2. เพ่ือสงเสริมใหมกีารใชทรพัยากรภายในประเทศอยางมปีระสทิธภิาพ ลดการพึง่พาการผลติไฟฟา

จากพลงังานเชงิพาณิชย ซึง่เปนการลดคาใชจายการนํ าเขาเช้ือเพลิงจากตางประเทศ และลดผล
กระทบตอส่ิงแวดลอม

3. เพ่ือเปนการกระจายโอกาสไปยงัพ้ืนทีห่างไกลใหมสีวนรวมในการผลติไฟฟา
4. เพ่ือชวยแบงเบาภาระทางดานการลงทุนของรัฐในระบบการผลิตและจํ าหนายไฟฟา

ข. ลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟาของผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก

การไฟฟาฝายจํ าหนายจะรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากที่ผลิตไฟฟา
ตามลกัษณะกระบวนการผลิตดังตอไปนี้

1. การผลติไฟฟาจากพลงังานหมนุเวียน (Renewable  Energy) เชน พลังลม พลังแสงอาทติย พลังนํ ้า
ขนาดเลก็ (Mini Hydroelectricity) พลังนํ ้าขนาดเลก็มาก (Micro Hydroelectricity) และกาซชีวภาพ เปนตน 
(ยกเวนการใชนํ้ ามัน กาซธรรมชาติ ถานหิน และพลังนิวเคลียร)

2. การผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงดังตอไปนี้

2.1 กากหรือเศษวัสดุเหลือใชในการเกษตร หรือกากจากการผลิตผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือ
การเกษตร

2.2 ผลิตภัณฑที่แปรรูปมาจากกากหรือเศษวัสดุเหลือใชจากการเกษตร หรือจากการผลิตผลิต
ภณัฑอุตสาหกรรมหรือการเกษตร

2.3 ขยะมูลฝอย
2.4 ไมจากการปลูกปาเปนเชื้อเพลิง
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3. การผลิตไฟฟาจากไอนํ้ า (Steam) ทีเ่หลือจากกระบวนการผลิตผลิตภณัฑอุตสาหกรรมหรือการ
เกษตร ทีใ่ชเช้ือเพลิงในขอ 1 หรือ 2

ผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากที่ใชเช้ือเพลิงดังกลาวขางตนสามารถใชเช้ือเพลิงในเชิง
พาณชิย เชน นํ้ ามัน กาซธรรมชาติ และถานหินเปนเชื้อเพลิงเสริมได แตทั้งนี้พลังงานความรอนที่ไดจากการ
ใชเช้ือเพลิงเสริมในแตละรอบป ไมเกินรอยละ 25 ของพลังงานความรอนทั้งหมดที่ใชในการผลิตไฟฟาใน
รอบปนั้นๆ

ค. มาตรฐานระบบไฟฟาของผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก

ผูผลติไฟฟาพลังงานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก ทีม่คีวามประสงคจะผลติและจ ําหนายไฟฟาใหการไฟฟา
ฝายจํ าหนายจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานในดานความปลอดภัยและมาตรฐานในการเชื่อมโยงเขากับระบบตาม
ระเบยีบวาดวยการเดินเครื่องกํ าเนิดไฟฟาขนานกับระบบของการไฟฟาฝายจํ าหนาย

ง. ขั้นตอนและหลักการพิจารณารับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก

1. ผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเลก็มากที่ประสงคจะขายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายจํ าหนาย
ตองย่ืนแบบค ําขอจ ําหนายไฟฟาและการเชือ่มโยงระบบไฟฟา ณ ทีท่ ําการสํ านกังานเขตของการไฟฟานครหลวง 
หรือที่ทํ าการสํ านักงานจังหวัดของการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่ผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากจะ
เช่ือมโยงระบบและซื้อขายไฟฟา

2. การไฟฟาฝายจํ าหนายจะพิจารณารับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก
ตามรายละเอียดทีกํ่ าหนดในแบบค ําขอจํ าหนายไฟฟาและการเชื่อมโยงระบบไฟฟา

3. การไฟฟาฝายจํ าหนายจะแจงผลการพิจารณารับซื้อไฟฟาไปยงัผูย่ืนขอเสนอเปนลายลักษณอักษร 
ภายใน 45 วนั นบัจากวนัทีก่ารไฟฟาฝายจํ าหนายไดรับขอมูลประกอบการพิจารณาครบถวน ทั้งนี้ การไฟฟา
ฝายจ ําหนายจะแจงรายละเอยีดคาใชจายใหทราบภายใน 15 วนั นบัจากวนัแจงผลการพจิารณารบัซือ้ไฟฟา

4. ผูผลติไฟฟาพลังงานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก จะตองท ําสัญญาซือ้ขายไฟฟากับการไฟฟาฝายจ ําหนาย
ภายใน 60 วนั นบัจากวนัทีก่ารไฟฟาฝายจ ําหนายแจงผลการพจิารณารบัซือ้ไฟฟา หากพนก ําหนดนีผู้ผลติไฟฟา
พลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากไมมาทํ าสัญญาการซื้อขายไฟฟากับการไฟฟาฝายจํ าหนาย ใหถือวาคํ าขอ
จํ าหนายไฟฟาและการเชื่อมโยงระบบไฟฟาของผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากรายนัน้เปนอนั
ยกเลกิ

ผูผลติไฟฟาพลังงานหมนุเวยีนขนาดเลก็มากทีล่งนามในสญัญาการซือ้ขายไฟฟาแลว จะจายไฟฟาเขา
ระบบไดเมือ่การไฟฟาฝายจ ําหนายไดตรวจสอบการเชือ่มโยงระบบไฟฟา ตลอดจนอปุกรณทีต่ดิตัง้ วาเปนไปตาม
มาตรฐานทีกํ่ าหนดในแบบค ําขอจ ําหนายไฟฟาและการเชือ่มโยงระบบไฟฟา โดยการไฟฟาฝายจ ําหนายจะตอง
ด ําเนนิการใหแลวเสรจ็ภายใน 15 วนั นบัจากวนัทีผู่ผลติไฟฟาพลังงานหมนุเวยีนขนาดเลก็มากแจงความประสงค
จะจายไฟฟาเขาระบบ ทั้งนี้ ยกเวนกรณีที่ผูผลิตไฟฟาเปนผูใชไฟรายใหม ใหการไฟฟาฝายจ ําหนายด ําเนนิการ
ตามระเบยีบปฏบิตัขิองการไฟฟาฝายจ ําหนาย
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จ. เง่ือนไขการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก

เง่ือนไขการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากมีดังนี้

1. การไฟฟาฝายจํ าหนายเปนผูรับซื้อไฟฟา

2. การไฟฟาฝายจ ําหนายจะรบัซือ้ไฟฟาจากผูผลติไฟฟาทีม่ลัีกษณะกระบวนการผลติไฟฟาตามขอ ข.

3. ปริมาณพลังไฟฟาของผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากแตละรายที่จายเขาระบบของ
การไฟฟาฝายจํ าหนายจะตองไมเกิน 1 เมกะวตัต ณ จดุเชือ่มโยงระบบไฟฟา โดยการไฟฟาฝายจ ําหนายจะค ํานงึ
ถึงความสามารถและความมั่นคงของระบบไฟฟาที่จะรับได ตามระเบียบวาดวยการเดินเครื่องกํ าเนิดไฟฟา
ขนานกับระบบของการไฟฟาฝายจํ าหนาย

4. เพ่ือความมัน่คงของระบบไฟฟาของการไฟฟาฝายจ ําหนาย การไฟฟาฝายจ ําหนายมสิีทธิต์รวจสอบ 
และ/หรือขอใหผูผลติไฟฟาพลังงานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก ตรวจสอบ แกไข ปรบัปรงุอุปกรณการจายไฟฟาของผู
ผลติไฟฟาพลังงานหมนุเวยีนขนาดเลก็มากทีเ่ก่ียวของกับระบบไฟฟาของการไฟฟาฝายจ ําหนายเมือ่ใดก็ไดตาม
ความจ ําเปน

ฉ. จุดรับซื้อไฟฟาและจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟา

1. จดุรบัซือ้ไฟฟา หมายถงึ จดุทีต่ดิตัง้มาตรวดัไฟฟาทีผู่ผลติไฟฟาพลังงานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก
จ ําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาฝายจํ าหนาย

2. จดุเชือ่มโยงระบบไฟฟา หมายถงึ จดุทีร่ะบบไฟฟาของผูผลติไฟฟาพลังงานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก
เช่ือมโยงกับระบบไฟฟาของการไฟฟาฝายจํ าหนาย ซึ่งการไฟฟาฝายจํ าหนายจะเปนผูกํ าหนดและอาจจะเปน
จดุเดียวกับจุดรับซื้อไฟฟาก็ได

การไฟฟาฝายจ ําหนายจะรบัซือ้ไฟฟาจากผูผลติไฟฟาพลังงานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก ณ จดุรบัซือ้ไฟฟา

ช. คาใชจายของผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก

ผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก จะตองรับภาระคาใชจายดังตอไปนี้

1. คาใชจายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟา ไดแก คาระบบจ ําหนายไฟฟาจากจดุเชือ่มโยงระบบไฟฟาถึง
โรงไฟฟาของผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก คามาตรวัดไฟฟา คาใชจายเกี่ยวกับระบบปองกัน
ไฟฟา และคาทดสอบอปุกรณปองกัน ยกเวนกรณทีีอุ่ปกรณของผูผลติไฟฟามรีะบบปองกันรวมอยูแลว ทั้งนี้ จะ
ไมคิดคาใชจายในการตรวจสอบแบบเพือ่การขนานเครือ่งสํ าหรับผูผลติไฟฟาพลังงานหมนุเวยีนขนาดเลก็มากที่
เช่ือมโยงกบัระบบแรงดนัตํ ่า

ผูผลติไฟฟาพลังงานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก จะตองชํ าระคาใชจายดงักลาวใหเสร็จสิน้กอนที่การไฟฟา
ฝายจ ําหนายจะเริม่ด ําเนนิการเชือ่มโยงระบบไฟฟา

2. คาใชจายในการตรวจสอบอุปกรณ ไดแก คาใชจายในการตรวจสอบอุปกรณการจายไฟฟาของผู
ผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก ทีเ่ก่ียวของกับระบบไฟฟาของการไฟฟา ตามขอ จ. 4 (ไมวาจะเปน
การตรวจสอบตามระเบียบของการไฟฟาฝายจํ าหนายหรือการตรวจสอบตามคํ าขอของผูผลิตไฟฟาพลังงาน
หมุนเวียนขนาดเล็กมาก) และคาใชจายในการปฏิบัติการที่เหมาะสมที่เกิดเพิ่มขึ้นจากปกติของการไฟฟาฝาย
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จํ าหนาย ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่การไฟฟาฝายจ ําหนายตรวจสอบแลวพบวาเปนปญหาทีเ่กิดจากผูผลติไฟฟา
พลังงานหมนุเวยีนขนาดเลก็มากเทานั้น

ผู ผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากจะตองชํ าระคาใชจายในการตรวจสอบอุปกรณใหกับ
การไฟฟาฝายจํ าหนายภายใน 30 วนั นบัจากวันที่ไดรับใบแจงหนี้จากการไฟฟาฝายจํ าหนาย

ซ. หลักการกํ าหนดอัตราคาไฟฟาในการซื้อขายไฟฟากับผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก

อัตราคาพลังงานไฟฟาในการซือ้ขายไฟฟากับผูผลติไฟฟาพลังงานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก มีหลักการดังนี้

1. ในเดอืนทีผู่ผลติไฟฟาพลังงานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก มกีารใชไฟฟามากกวาปรมิาณพลงังานไฟฟา
ทีผ่ลิตได (Net Energy Consumption) การไฟฟาฝายจํ าหนายจะคิดคาไฟฟาเฉพาะปริมาณพลังงานไฟฟา
สวนตางในอตัราคาไฟฟาขายปลกี ตามประเภทการใชไฟฟาของผูผลติไฟฟารายนัน้ๆ รวมกบัคาไฟฟาตามสตูร
การปรบัอตัราคาไฟฟาโดยอตัโนมตั ิ(Ft) (Ft ขายปลกี) ในเดอืนนัน้ๆ

2. ในเดอืนทีผู่ผลติไฟฟาพลังงานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก มกีารใชไฟฟานอยกวาปรมิาณพลงังานไฟฟา
ทีผ่ลติได (Net Energy Generation) การไฟฟาฝายจ ําหนายจะรบัซือ้ไฟฟาเฉพาะปรมิาณพลงังานไฟฟาสวนตาง
ในอตัราคาไฟฟาขายสงเฉล่ียทีก่ารไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยขายใหการไฟฟาฝายจํ าหนายรวมกับคา Ft

ขายสงเฉล่ีย ณ เดอืนนัน้ๆ

ทัง้นี้ ผูผลติไฟฟาพลังงานหมนุเวยีนขนาดเลก็มากทีม่อุีปกรณทีส่ามารถคดิคาไฟฟาในอตัรา TOU ได 
และประสงคจะใหการไฟฟาฝายจํ าหนายรับซื้อไฟฟาในอัตรา TOU การไฟฟาฝายจํ าหนายจะรับซื้อไฟฟา
ตามโครงสรางอัตราคาไฟฟาขายสงรวมกับคา Ft ขายสงเฉล่ีย ณ เดอืนนัน้ๆ

ในสวนของคาไฟฟาสวนอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากคาพลังงานไฟฟา ผูผลติไฟฟาพลังงานหมนุเวยีนขนาด
เล็กมากยงัคงตองจายตามปกตติามประเภทการใชไฟฟานัน้ๆ

ฌ. เง่ือนไขการชํ าระเงินคาซื้อไฟฟา

1. ในเดอืนทีผู่ผลติไฟฟาพลังงานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก มกีารใชไฟฟามากกวาปรมิาณพลงังานไฟฟา
ทีผ่ลิตได (Net Energy Consumption) การไฟฟาฝายจํ าหนายจะจดบันทึกหนวยการใชไฟฟา พรอมกับจัดทํ า
ใบแจงหนี้ โดยผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเลก็มากจะชํ าระเงินคาซื้อไฟฟาในรอบเดือนที่ผานมาให
การไฟฟาฝายจํ าหนายภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับใบแจงหนี้จากการไฟฟาฝายจํ าหนาย

2. ในเดอืนทีผู่ผลติไฟฟาพลังงานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก มกีารใชไฟฟานอยกวาปรมิาณพลงังานไฟฟา
ทีผ่ลิตได (Net Energy Generation) การไฟฟาฝายจํ าหนายจะจดบันทึกหนวยการใชไฟฟา (Credit) พรอม
กับจัดทํ าใบแจงหนี้ ทัง้นี ้ เมือ่จ ํานวนเงนิคาไฟฟาสะสมถงึ 3,000 บาท ผูผลติไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาด
เล็กมากสามารถแจงขอรับเงินจากการไฟฟาฝายจํ าหนายได โดยการไฟฟาฝายจ ําหนายจะตองชํ าระเงินคาไฟฟา
ใหผูผลติไฟฟาพลังงานหมนุเวยีนขนาดเลก็มากภายใน 30 วนั นบัจากวนัทีไ่ดรับใบแจงขอรบัเงิน
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ญ. ความเสียหายของระบบไฟฟา

ผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากและการไฟฟาฝายจํ าหนายจะตองติดตั้งอุปกรณปองกัน
ความเสยีหายของระบบไฟฟา ตามระเบยีบวาดวยการเดนิเครือ่งกํ าเนดิไฟฟาขนานกบัระบบไฟฟาของการไฟฟา
ฝายจํ าหนาย

หากมีความเสียหายเกิดขึ้นอันเนื่องจากความบกพรองทางดานอุปกรณระบบไฟฟาหรือสาเหตุอ่ืนๆ 
จากฝายใด ฝายนั้นจะตองเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายดังกลาว

ฎ. ปญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาฯ และสัญญาการซื้อขายไฟฟา

1. ปญหาจากการปฏบิตัติามระเบยีบการรบัซือ้ไฟฟาฯ

ผูผลติไฟฟาพลังงานหมนุเวยีนขนาดเลก็มากทีป่ระสบปญหาจากการปฏบิตัติามระเบียบฯ นี้ หรือผู
ผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากที่มีความประสงคจะยื่นคํ ารองเรียนหรือย่ืนคํ าอุทธรณใดๆ เก่ียว
กับการปฏิบัติตามระเบียบฯ นี้ ใหย่ืนไดตอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ โดยใหสงหนังสือรองเรียน
ไปยงัประธานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหงชาต ิ สํ านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหงชาต ิ เลขที่ 
121/1-2 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 และใหถือวาการวินิจฉัยปญหาโดยคณะกรรมการฯ 
ถือเปนที่สุด

2. ปญหาจากการปฏบิตัิตามสญัญาการซือ้ขายไฟฟา

ผูผลติไฟฟาพลังงานหมนุเวยีนขนาดเลก็มากทีป่ระสบปญหาจากการปฏบิตัติามสัญญาการซือ้ขายไฟฟา
หรือผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากที่มีความประสงคจะยื่นคํ ารองเรียนหรือย่ืนคํ าอุทธรณใดๆ 
เก่ียวกับการปฏิบัติตามสัญญาซือ้ขายไฟฟา ใหย่ืนไดตออนญุาโตตลุาการ หากอนุญาโตตุลาการไมสามารถ
วนิจิฉยัหาขอยุตไิด ใหศาลไทยเปนผูวนิจิฉยัชีข้าด

ฏ. การแกไขระเบียบการรับซื้อไฟฟาฯ

การแกไขระเบียบการรับซือ้ไฟฟาฯ ทุกครั้งจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ



สิ่งแนบที่ 1

1  กรณีกิจการขนาดเล็ก ที่มีการซ้ือขายไฟฟาในระดับแรงดันตํ่ า (< 12 kV)
และมีปริมาณพลังงานการใชไฟฟามากกวาปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตได

1.1 อัตราปกติ

หนวยซ้ือไฟฟา 500 หนวย
หนวยขายไฟฟา 300 หนวย
พลังงานไฟฟาคิดเงิน 200 หนวย (มิเตอรแสดงเฉพาะคาน้ี)

คาพลังงานไฟฟา 409.61 บาท
  150 หนวยแรก (150*1.8047) 270.705 บาท
  50 หนวยตอไป (50*2.7781) 138.905 บาท
คาบริการรายเดือน 40.90 บาท
คา Ft (200*0.2277) 45.54 บาท

คาไฟฟารวม 496.05 บาท
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 34.72 บาท

คาไฟฟาที่เรียกเก็บ 530.77 บาท

1.2 อัตรา TOU จะมีการติดมิเตอรจํ านวน 2 เคร่ือง เพ่ือใชวัดหนวยซ้ือ และหนวยขาย ดังน้ี
(กรณีที่ผูผลิตไฟฟามีมิเตอร TOU เดิม ที่ไมสามารถหมุนกลับได)

Ep Eop 

มิเตอรซ้ือไฟฟา (หนวย) 300 200
มิเตอรขายไฟฟา (หนวย) 180 120
พลังงานไฟฟาคิดเงิน (หนวย) 120 80

คาพลังงานไฟฟา 615.08 บาท
  - Peak (120*4.3093) 517.12 บาท
  - Off Peak (80*1.2246) 97.97 บาท
คาบริการรายเดือน 57.95 บาท
คา Ft (200*0.2277) 45.54 บาท

คาไฟฟารวม 718.57 บาท
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 50.30 บาท

คาไฟฟาที่เรียกเก็บ 768.87 บาท

2 กรณีกิจการขนาดเล็ก ที่มีการซ้ือขายไฟฟาในระดับแรงดันตํ่ า (< 12 kV)
และมีปริมาณพลังงานการใชไฟฟานอยกวาปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตได

2.1 อัตราปกติ

หนวยซ้ือไฟฟา 300 หนวย
หนวยขายไฟฟา 500 หนวย
พลังงานไฟฟาคิดเงิน -200 หนวย

ราคาขายสงเฉลี่ย 1.7795 บาท
คา Ft ขายสงเฉลี่ย 0.2373 บาท

 คาพลังงานไฟฟา (200*1.7795) 355.90 บาท
 คา Ft (200*0.2373) 47.46 บาท

คาซ้ือไฟฟารวม 403.36 บาท
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 28.24 บาท

คาซ้ือไฟฟาที่ตองจาย SPP 431.60 บาท
หัก คาบริการรายเดือน (รวม VAT) 43.76 บาท

รวมคาซ้ือไฟฟาที่ตองจาย SPP 387.83 บาท

6
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2.2 อัตรา TOU จะมีการติดมิเตอรจํ านวน 2 เคร่ือง เพ่ือใชวัดหนวยซ้ือ และหนวยขาย ดังน้ี
(กรณีที่ผูผลิตไฟฟามีมิเตอร TOU เดิม ที่ไมสามารถหมุนกลับได)

Ep Eop 

มิเตอรซ้ือไฟฟา (หนวย) 180 120
มิเตอรขายไฟฟา (หนวย) 300 200
พลังงานไฟฟาคิดเงิน (หนวย) -120 -80

คิดตามอัตรา TOU ขายสง + คา Ft ขายสงเฉลี่ย

คาพลังงานไฟฟา 452.79 บาท
  - Peak (120*2.9889) 358.67 บาท
  - Off Peak (80*1.1765) 94.12 บาท
คา Ft (200*0.2373) 47.46 บาท

คาไฟฟารวม 500.25 บาท
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 35.02 บาท

คาซ้ือไฟฟาที่ตองจาย SPP 535.27 บาท
หัก คาบริการรายเดือน (รวม VAT) (57.95*1.07) 62.01 บาท

รวมคาซ้ือไฟฟาที่ตองจาย SPP 473.26 บาท
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1  �£�Å�µ�×�¹�×�ç�Ã�×�£�Ô�Å�­�Ù�è�Ï�¤�Ô�Ä�ã�Á�Á�‘�Ô�â�»�Å�Ò�¶�Ó�¼�à�Å�©�¶�Ó�»�£�Ç�Ô�© (12-33 kV)
�à�Ç�Ò�Ã�×�½�Å�Ö�Ã�Ô�µ�À�Ç�Ó�©�©�Ô�»�£�Ô�Å�â�¬�–�ã�Á�Á�‘�Ô�Ã�Ô�£�£�É�•�Ô�½�Å�Ö�Ã�Ô�µ�À�Ç�Ó�©�©�Ô�»�ã�Á�Á�‘�Ô�¹�×�ç�¾�Ç�Ö�·�ã�¶�–

SPP �Ï�Ô�ª�ß�Ç�Ù�Ï�£�â�¬�–�Ã�Ö�ß�·�Ï�Å�™�¹�×�ç�Ì�Ô�Ã�Ô�Å�¸�Ï�•�Ô�»�¦�•�Ô�Í�Ã�Ú�»�£�Ç�Ó�¼�ã�¶�– �Í�Å�Ù�Ï
�Ï�Ô�ª�·�Ö�¶�Ã�Ö�ß�·�Ï�Å�™�ª�ì �Ô�»�É�» 2 �ß�¦�Å�Ù�ç�Ï�© �ß�À�Ù�ç�Ï�â�¬�–�É�Ó�¶�Í�»�•�É�Ä�­�Ù�è�Ï �à�Ç�Ò�Í�»�•�É�Ä�¤�Ô�Ä �¶�Ó�©�»�×�è

Energy
(kW) (kVar)* (kWh)

�Ã�Ö�ß�·�Ï�Å�™�­�Ù�è�Ï�ã�Á�Á�‘�Ô 30 25 17,000
�Ã�Ö�ß�·�Ï�Å�™�¤�Ô�Ä�ã�Á�Á�‘�Ô 20 15 11,000
�À�Ç�Ó�©�©�Ô�»�ã�Á�Á�‘�Ô�¦�Ö�¶�ß�©�Ö�» 30 25 6,000 (�Ã�Ö�ß�·�Ï�Å�™�Í�Ã�Ú�»�£�Ç�Ó�¼�ã�¶�–�ª�Ò�à�Ì�¶�©�ß�«�À�Ô�Ò�¦�•�Ô�»�×�è)

kVar �¦�Ö�¶�ß�©�Ö�» 6

�¦�•�Ô�À�Ç�Ó�©�ã�Á�Á�‘�Ô (30*196.26) 5,887.80 �¼�Ô�¹
(�¦�Ö�¶�·�Ô�Ã�Ã�Ö�ß�·�Ï�Å�™�­�Ù�è�Ï�ã�Á�Á�‘�Ô)
�¦�•�Ô�À�Ç�Ó�©�©�Ô�»�ã�Á�Á�‘�Ô (6,000*1.7034) 10,220.40 �¼�Ô�¹

�¦�•�Ô Ft (6,000*0.2277) 1,366.20 �¼�Ô�¹
�¦�•�Ô PF (6*14.02) 84.12 �¼�Ô�¹

�¦�•�Ô�ã�Á�Á�‘�Ô�Å�É�Ã 17,558.52 �¼�Ô�¹
�¦�•�Ô�Â�Ô�Ë�×�Ã�Û�Ç�¦�•�Ô�ß�À�Ù�ç�Ã (7%) 1,229.10 �¼�Ô�¹

�¦�•�Ô�ã�Á�Á�‘�Ô�¹�×�ç�ß�Å�×�Ä�£�ß�£�æ�¼ 18,787.62 �¼�Ô�¹

* �ß�½�•�»�·�Ó�É�ß�Ç�¤�Ì�Ã�Ã�·�Ö �Í�Ô�£ kVar �ß�£�Ö�»�£�É�•�Ô 61.97% �¤�Ï�© kW �ª�Ò�¸�Û�£�¦�Ö�¶�¦�•�Ô�½�Å�Ó�¼�ß�¹�•�Ô�£�Ó�¼ 14.02 �¼�Ô�¹/kVar (�ã�Ã�•�Å�É�Ã VAT)

2 �£�Å�µ�×�¹�×�ç�Ã�×�£�Ô�Å�­�Ù�è�Ï�¤�Ô�Ä�ã�Á�Á�‘�Ô�â�»�Å�Ò�¶�Ó�¼�à�Å�©�¶�Ó�»�£�Ç�Ô�© (12-33 kV)
�à�Ç�Ò�Ã�×�½�Å�Ö�Ã�Ô�µ�À�Ç�Ó��©�©�Ô�»�£�Ô�Å�â�¬�–�ã�Á�Á�‘�Ô�»�–�Ï�Ä�£�É�•�Ô�½�Å�Ö�Ã�Ô�µ�À�Ç�Ó�©�©�Ô�»�ã�Á�Á�‘�Ô�¹�×�ç�¾�Ç�Ö�·�ã�¶�–

Energy
(kW) (kVar)* (kWh)

�Ã�Ö�ß�·�Ï�Å�™�­�Ù�è�Ï�ã�Á�Á�‘�Ô 30 25 9,000
�Ã�Ö�ß�·�Ï�Å�™�¤�Ô�Ä�ã�Á�Á�‘�Ô 20 15 12,200
�À�Ç�Ó�©�©�Ô�»�ã�Á�Á�‘�Ô�¦�Ö�¶�ß�©�Ö�» 30 25 -3,200 (�Ã�Ö�ß�·�Ï�Å�™�Í�Ã�Ú�»�£�Ç�Ó�¼�ã�¶�–�ª�Ò�à�Ì�¶�©�ß�«�À�Ô�Ò�¦�•�Ô�»�×�è)

kVar �¦�Ö�¶�ß�©�Ö�» 6

�Å�Ô�¦�Ô�¤�Ô�Ä�Ì�•�©�ß�«�Ç�×�ç�Ä 1.7795 �¼�Ô�¹
�¦�•�Ô Ft �¤�Ô�Ä�Ì�•�©�ß�«�Ç�×�ç�Ä 0.2373 �¼�Ô�¹

 �¦�•�Ô�À�Ç�Ó�©�©�Ô�»�ã�Á�Á�‘�Ô (3,200*1.7795) 5,694.40 �¼�Ô�¹
 �¦�•�Ô Ft (3,200*0.2373) 759.36 �¼�Ô�¹

�¦�•�Ô�­�Ù�è�Ï�ã�Á�Á�‘�Ô�¹�×�ç�·�–�Ï�©�ª�•�Ô�Ä SPP 6,453.76 �¼�Ô�¹
�¦�•�Ô�Â�Ô�Ë�×�Ã�Û�Ç�¦�•�Ô�ß�À�Ö�ç�Ã 7% 451.76 �¼�Ô�¹

�Å�É�Ã�¦�•�Ô�­�Ù�è�Ï�ã�Á�Á�‘�Ô�¹�×�ç�·�–�Ï�©�ª�•�Ô�Ä SPP 6,905.52 �¼�Ô�¹
�Í�Ó�£  �¦�•�Ô�ã�Á�Á�‘�Ô�¹�×�ç SPP �·�–�Ï�©�ª�•�Ô�Ä�â�Í�–�£�Ô�Å�ã�Á�Á�‘�Ô 6,389.95 �¼�Ô�¹
      �¦�•�Ô�¦�É�Ô�Ã�·�–�Ï�©�£�Ô�Å�À�Ç�Ó�©�ã�Á�Á�‘�Ô (�Å�É�Ã VAT) (30*196.26)*1.07 6,299.95 �¼�Ô�¹
      �¦�•�Ô PF (�Å�É�Ã VAT) (6*14.02)*1.07 90.01 �¼�Ô�¹

�¦�©�ß�Í�Ç�Ù�Ï 515.57 �¼�Ô�¹

�¶�Ó�©�»�Ó�è�» �ª�Ò�·�–�Ï�©�ª�•�Ô�Ä�¦�•�Ô�ã�Á�Á�‘�Ô�â�Í�– SPP �ß�½�•�»�ß�©�Ö�» 515.57 �¼�Ô�¹

* �ß�½�•�»�·�Ó�É�ß�Ç�¤�Ì�Ã�Ã�·�Ö �Í�Ô�£ kVar �ß�£�Ö�»�£�É�•�Ô 61.97% �¤�Ï�© kW �ª�Ò�¸�Û�£�¦�Ö�¶�¦�•�Ô�½�Å�Ó�¼�ß�¹�•�Ô�£�Ó�¼ 14.02 �¼�Ô�¹/kVar (�ã�Ã�•�Å�É�Ã VAT)
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คาใชจายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟา
ส ําหรบัผูผลิตไฟฟาพลงังานหมนุเวียนขนาดเลก็มาก

คาใชจาย (บาท)
รายการ

กฟน. กฟภ.
คากอสรางและปรับปรุงระบบจํ าหนาย

(ระยะเวลาดํ าเนินการ)
ขึน้อยูกับระยะทาง และขนาดหมอแปลง
(กรณีแรงสงู)

ขึน้อยูกับระยะทาง และขนาดหมอแปลง
(กรณีแรงสงู) (40-55 วนั)

คาตรวจสอบแบบเพื่อการขนานเครื่อง (กรณีแรงสูง)
(ระยะเวลาดํ าเนินการ)

ไมเกิน 15,000 *
(3-5 วัน)

ไมเกิน 15,000*
(3-5 วัน)

คาทดสอบอุปกรณปองกัน (กรณีแรงสูง)
(ระยะเวลาดํ าเนินการ)

ไมเกิน 50,000*
(3-5 วัน)

ไมเกิน 50,000*
(3-5 วัน)

คาติดตั้งมิเตอรเพ่ิมเติม
- แรงตํ่ า 1 Phase
- แรงตํ่ า 3 Phase
- แรงสูง

1,000-1,500
1,600-25,000
10,000-25,000

1,047-1,985
2,093-11,457

25,468

หมายเหตุ 1. คาธรรมเนียมการขอใชไฟฟาในกรณีเปนผูใชไฟรายใหม ใหเปนไปตามขอบังคับการไฟฟาฝายจํ าหนาย
            2. * ส ําหรบัเครือ่งกํ าเนดิไฟฟาขนาดเลก็กวา 1 MW ใหคดิคาใชจายลดลงตามสดัสวนของขนาดเครือ่งกํ าเนดิไฟฟา
           3. ผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากที่เชื่อมโยงกับระบบแรงสูง และมีเครื่องกํ าเนิดไฟฟาขนาดกํ าลัง

การผลิตเกินกวา 500 กิโลวัตต หากมีความประสงคจะติดตั้งอุปกรณ Block Reclose กฟภ. จะพิจารณาคาใช
จายตามความจํ าเปน เปนรายกรณี โดยประมาณการคาใชจายเบ้ืองตน เปนดังนี้

- คาติดตั้งอุปกรณ Block Reclose ท่ีสถานีของการไฟฟา
   (ระยะเวลาดํ าเนินการ)

73,000/1 Circuit Breaker
(5-10 วัน/ 1 Circuit Breaker)

- คาติดตั้งอุปกรณ Block Reclose ท่ี Recloser ของการไฟฟา
   (ระยะเวลาดํ าเนินการ)

25,000/1 Recloser
(5-10 วัน/1 Recloser)

สิ่งแนบที่ 2
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ประเด็นเพิ่มเติมประกอบการพิจารณารับซื้อไฟฟา

1. ผูใชไฟในอตัราท่ีแตกตางกันตามชวงเวลาของวัน (Time of Day: TOD) ที่ตองการขายไฟฟา
ฝายจ ําหนายตามนโยบายการรับซื้อไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก จะตองเปลีย่นประเภท
เปนอตัราท่ีแตกตางกันตามชวงเวลาของการใช (Time of Use: TOU)

2. ผูผลิตไฟฟาที่เปนลูกคาเดิมของการไฟฟาฝายจํ าหนายการไฟฟาฝายจํ าหนายจะพิจารณาเปล
การใชไฟของตามความเหมาะสม หากภายใน 12 เดือน ผูผลิตไฟฟามีปริมาณพลังงานไฟฟารับซ

3. ผูผลติไฟฟาทีเ่ปนลกูคารายใหมการไฟฟาฝายจ ําหนายจะจดัประเภทการใชไฟฟาและจดัหามเิตอ
โดยจะพิจารณาจากขอมูลกํ าลังการผลิตไฟฟาที่ขายเขาระบบ และความตองการใชไฟฟาสูงสุด
กรอกในแบบคํ าขอจํ าหนายไฟฟาและการเชื่อมโยงระบบไฟฟา

4. กฟผ. จะคํ านวณคาไฟฟาขายสงเฉล่ีย และคา Ft ขายสงเฉล่ีย ที่จะใชคํ านวณคาไฟฟาในแตล
แจงใหการไฟฟาฝายจ ําหนายทราบภายใน 5 วันทํ าการ นับจากวันที่ กฟผ. วางบิลคาไฟฟากับก
จํ าหนาย

5. การคดิคา Power Factor ใชหลักเกณฑเดียวกับที่การไฟฟาฝายจํ าหนายคิดกับผูใชไฟในปจจุบ

6. ผูผลติไฟฟามีสิทธิเลือกใชมิเตอร 1 ชุด เพ่ือบันทึกผลสุทธิของการจายและรับพลังงานหรือม
(ชุดหนึง่ใชวดัพลงังานทีใ่ช อีกชุดหนึง่ใชวดัพลงังานทีผ่ลติได) ทัง้นี ้ จะตองสอดคลองกับประเภท
ของผูผลิตไฟฟา

3
สิ่งแนบที่ 
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ใหการไฟฟา
การใชไฟฟา

ี่ยนประเภท
ื้อสุทธิลดลง

รทีเ่หมาะสม 
ตามที่ผูผลิต

ะเดือน และ
ารไฟฟาฝาย

ัน

ิเตอร 2 ชุด 
การใชไฟฟา


	Ë¹éÒ
	ÅÑ¡É³Ð¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµä¿¿éÒ¢Í§¼Ùé�
	ËÅÑ¡¡ÒÃ¡ÓË¹´ÍÑµÃÒ¤èÒä¿¿éÒã¹¡ÒÃ�

	wk8-final1.pdf
	¹ÔÂÒÁ
	¡. ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì¢Í§¡ÒÃÃÑº«×éÍä¿¿�
	¢. ÅÑ¡É³Ð¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµä¿¿éÒ¢Í§¼�
	¤. ÁÒµÃ°Ò¹ÃÐººä¿¿éÒ¢Í§¼Ùé¼ÅÔµä¿�
	§. ¢Ñé¹µÍ¹áÅÐËÅÑ¡¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÑº«�
	¨. à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃÃÑº«×éÍä¿¿éÒ¨Ò¡¼Ù�
	©. ¨Ø´ÃÑº«×éÍä¿¿éÒáÅÐ¨Ø´àª×èÍÁâ�
	¡ÒÃä¿¿éÒ½èÒÂ¨ÓË¹èÒÂ¨ÐÃÑº«×éÍä¿�

	ª. ¤èÒãªé¨èÒÂ¢Í§¼Ùé¼ÅÔµä¿¿éÒ¾ÅÑ�
	«. ËÅÑ¡¡ÒÃ¡ÓË¹´ÍÑµÃÒ¤èÒä¿¿éÒã¹¡�
	¬. à§×èÍ¹ä¢¡ÒÃªÓÃÐà§Ô¹¤èÒ«×éÍä¿�
	­. ¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ¢Í§ÃÐººä¿¿éÒ
	¯. ¡ÒÃá¡éä¢ÃÐàºÕÂº¡ÒÃÃÑº«×éÍä¿¿�
	
	
	
	
	
	ÃÒÂ¡ÒÃ

	¤èÒ·´ÊÍºÍØ»¡Ã³ì»éÍ§¡Ñ¹ \(¡Ã³ÕáÃ









